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Schalung

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange

Anschlussstutzen (Ø74/Ø78) 

an Kühlrohrschlange

Dichtmanschette 

Kabelbinder 

Rippenrohr Ø80

Anschlußbogenfixierung

untere Bewehrung

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange in Betondecke

SUP

Kühlrohrauflage

(optional)

Betondecke

Betondecke

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Staubschutzstopfen

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail I - Anschlussbogen
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Staubschutzstopfen

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange in Betondecke

Bolzen M8

Kühlrohrauflage

Betondecke

Schalung

Demontage Verschlussstopfen:

1. Vor dem Entfernen der Schalung ist die Mutter zu lösen und der Stopfen in das Rohr zu schieben.

2. Schalkasten entfernen.

3. Verschlussstopfen aus dem Rohr entfernen - der Staubschutz wird erst durch Gewerk RLT entfernt!

Montage Verschlussstopfen:

1. Vor der Montage der Kühlrohrschlange ist die senkrechte Schalung mit einem Bohrer, passend für

Bolzen M8 zu durchbohren.

2. Das Schraubenende des Verschlussstopfen wird durch das Bohrloch gesteckt und mit der Schalung

unter Verwendung der Unterlagscheibe und der Mutter M8 lose verschraubt.

3. In das Glattrohr wird der Staubschutzstopfen gesteckt und das Glattrohr über den

Verschlussstopfen bündig an die Verschalung geschoben.

4. Auf das weiterführende Rippenrohr ist erst das Spannblech und anschließend die Dichtmanschette

zu stecken. Danach wird dies mit dem Glattrohrstück verbunden.

5. Die Dichtmanschette wird festgeschraubt. Das Spannblech ist mittels beidseitigen Kabelbindern

mit der unteren Bewehrung zu verspannen.

6. Jetzt wird die Mutter des Verschlussstopfens fest angezogen, dabei weitet sich der

Verschlussstopfen, so dass das Glattrohr nicht mehr abgezogen werden kann.

- Technische Änderungen vorbehalten -
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Ø80

Schalung

Anschlußbogen 90°

Stützblech

Dichtstopfen

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Staubschutzstopfen

untere Bewehrung

Dichtmanschette 

Kabelbinder 

Rippenrohr Ø80
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Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange in Betondecke

KühlrohrauflageBetondecke

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange

an Kühlrohrschlange

Anschlussstutzen (Ø74/Ø78) 

SUP

(optional)

Betondecke

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail III - Anschlussbogen nach oben
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Schalung

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Frontplatte GLS 230

(Ø74/Ø78)  an

Kühlrohrschlange

Dichtmanschette 

Kabelbinder 

Kühlrohrauflage 

untere Bewehrung

Anschlusskasten

Schrumpfband 

Rippenrohr Ø80

2 Drillschrauben 

Staubschutzdeckel

Senkschraube 

X

Der Staubschutzdeckel ist vor  Montage

Zentralbefestigung mit

der Frontplatte zu entfernen!

SUP

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten in Betondecke

X
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2

3
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Frontplatte GLS 230

Ansicht "X"

Dichtstreifen

(optional)

Betondecke

Betondecke

Anschlussstutzen

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Staubschutzstopfen

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail IV - Ausführung GLS 230
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Schalung

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Frontplatte GLS 230

Dichtmanschette 

Lochband fixiert auf Filigranplatte

Kühlrohrauflage

Anschlusskasten

Schrumpfband 

Rippenrohr Ø80

2 Drillschrauben 

Staubschutzdeckel

X

Betondecke 

SUP

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten in Betondecke
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Filigrandeckenplatte

Betondecke 

Senkschraube 

Der Staubschutzdeckel ist vor  Montage

Zentralbefestigung mit

der Frontplatte zu entfernen!

Frontplatte GLS 230

Dichtstreifen

(Ø74/Ø78)  an

Kühlrohrschlange

(optional)

Anschlussstutzen

Ansicht "X"

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Staubschutzstopfen

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail V - Ausführung GLS 230 in Filigrandecke
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Schalung

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Frontplatte GLS 360 ZA

(Ø74/Ø78) an 

Kühlrohrschlange

Dichtmanschette 

Kabelbinder 

Kühlrohrauflage 

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Staubschutzstopfen

untere Bewehrung

Anschlusskasten

Schrumpfband 

Rippenrohr Ø80

2 Drillschrauben 

Staubschutzdeckel

Senkschraube 

Frontplatte GLS 360 Z/A

Der Staubschutzdeckel ist vor Montage

Zentralbefestigung mit

der Frontplatte zu entfernen!

Betondecke 

SUP

SUP ETA

Ø80

Glattrohr Ø80
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6
0

SUP
ETA

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten in Betondecke

X X

Ansicht "X"

Dichtstreifen

(optional)

Betondecke 

Anschlussstutzen

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail VI - Ausführung GLS 360 ZA
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Schalung

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange

Anschlussbogen (Ø74/Ø78) mit Gummilippendichtung 

zum Anschluß an Kühlrohrschlange

Dichtmanschette 

Kabelbinder 

Rippenrohr Ø80

untere Bewehrung

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange in Betondecke

SUP

Kühlrohrauflage

(optional)

Rohr

(bauseits)

Betondecke

Betondecke

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Staubschutzstopfen

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail VII - Alternativer Kanalnetzanschluß
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Schalung

untere Bewehrung

Anschlusskasten

Staubschutz aus Styropor

Detail -  Anschlusskasten INDUL in der Betondecke
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Betondecke

untere Bewehrung

Ausblasprofil V24 NB

Detail -  Anschlusskasten + Ausblasprofil INDUL

Der Staubschutz aus Styropor ist vor der

Montage des Ausblasprofils zu entfernen! 

Befestigung mit Schrauben M5

X X

Ansicht "X"

Verbindungsrohr

Betondecke

AnschlusskastenVerbindungsrohr

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail VIII - Ausführung INDUL V24 NB in Betondecke
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Schalung

Anschlusskasten

Detail -  Anschlusskasten INDUL in der Betondecke
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Betondecke

Anschlusskasten

Ausblasprofil V24 NB

Detail -  Anschlusskasten + Ausblasprofil INDUL

Der Staubschutz aus Styropor ist vor der

Montage des Ausblasprofils zu entfernen! 

Befestigung mit Schrauben M5

X X

Ansicht "X"

Filigrandeckenplatte

Staubschutz aus Styropor

Verbindungsrohr

Verbindungsrohr

Aussparung mind. 120mm

Filigrandeckenplatte

Betondecke

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail IX - Ausführung INDUL V24 NB in Filigran-Betondecke
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Schalung

untere Bewehrung

Staubschutz aus Styropor

Detail -  Anschlusskasten INDUL in der Betondecke

Betondecke

untere Bewehrung

Anschlusskasten

Ausblasprofil V45 NB

Detail -  Anschlusskasten + Ausblasprofil INDUL

Der Staubschutz aus Styropor ist vor der

Montage des Ausblasprofils zu entfernen! 

Befestigung mit Schrauben M5

X X

Ansicht "X"

Verbindungsrohr

Betondecke

AnschlusskastenVerbindungsrohr

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail X - Ausführung INDUL V45 NB in Betondecke
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Detail -  Anschlusskasten INDUL in der Betondecke
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Detail -  Anschlusskasten + Ausblasprofil INDUL 

X X

Staubschutz aus Styropor

Aussparung mind. 120mm

Schalung

Filigrandeckenplatte

Betondecke

Betondecke

Filigrandeckenplatte

AnschlusskastenVerbindungsrohr

AnschlusskastenVerbindungsrohr

Ausblasprofil V45 NB

Der Staubschutz aus Styropor ist vor der

Montage des Ausblasprofils zu entfernen! 

Befestigung mit Schrauben M5

Ansicht "X"

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail XI - Ausführung INDUL V45 NB in Filigran-Betondecke
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Ø80

Schalung

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten

Dichtmanschette 

Kabelbinder 

Kühlrohrauflage 

untere Bewehrung

Anschlusskasten

Schrumpfband 

Rippenrohr Ø80

2 Drillschrauben 

Staubschutz

Schraube M5 

X

Der Staubschutz aus Styropor ist vor Montage

Befestigung mit 

des Ausblasprofils zu entfernen!

Betondecke 

SUP

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten in Betondecke

X

Ausblasprofil V24 NB

Ansicht "X"

Betondecke 

aus Styropor

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Staubschutzstopfen

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

(Ø74/Ø78)  an

Kühlrohrschlange

(optional)

Anschlussstutzen

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail XII - Anschluss INDUL V24 NB
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Schalung

Dichtmannschette

Lochband fixiert auf Filigranplatte

Kühlrohrauflage

Anschlusskasten

Schrumpfband

Rippenrohr Ø80

2 Drillschrauben

Staubschutz

X

Betondecke

SUP

X
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Ansicht "X"

Schraube M5

Der Staubschutz aus Styropor ist vor der Montage

Befestigung mit

des Ausblasprofils zu entfernen!

Ausblasprofil V24 NB

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten in Betondecke

Filigrandeckenplatte

Betondecke

aus Styropor

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Staubschutzstopfen

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

(Ø74/Ø78)  an

Kühlrohrschlange

(optional)

Anschlussstutzen

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail XIII - Anschluss INDUL V24 NB in Filigrandecke
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Ø80

Schalung

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten

Dichtmanschette 

Kabelbinder 

Kühlrohrauflage 

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Staubschutzstopfen

untere Bewehrung

Anschlusskasten

Schrumpfband 

Rippenrohr Ø80

2 Drillschrauben 

Staubschutz

Schraube M5 

X

Der Staubschutz aus Styropor ist vor Montage

Befestigung mit 

des Ausblasprofils zu entfernen!

Betondecke 

SUP

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten in Betondecke

X

Ausblasprofil V45 NB

Ansicht "X"

Betondecke 

aus Styropor

(Ø74/Ø78)  an

Kühlrohrschlange

(optional)

Anschlussstutzen

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail XIV - Anschluss INDUL V45 NB
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Schalung

Dichtmannschette

Lochband fixiert auf Filigranplatte

Kühlrohrauflage
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Schrumpfband

Rippenrohr Ø80

2 Drillschrauben

Staubschutz

X

Betondecke
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X

DD 180/130
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Schalung

Aussparung

je nach Deckenoptik (Sichtbeton, Putz, Farbe, ...)
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Schraube M5

Der Staubschutz aus Styropor ist vor der Montage

Befestigung mit

des Ausblasprofils zu entfernen!

Ausblasprofil V45 NB

Detail - Anschluss an CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten

Detail - CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange und Anschlusskasten in Betondecke

Ansicht "X"

Filigrandeckenplatte

Betondecke

aus Styropor

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Staubschutzstopfen

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

(Ø74/Ø78)  an

Kühlrohrschlange

(optional)

Anschlussstutzen

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail XV - Anschluss INDUL V45 NB in Filigrandecke

CONCRETCOOL

32514811015.dwg
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Dichtmannschette

Lochband fixiert auf Filigranplatte

Kühlrohrauflage

Anschlusskasten

Schrumpfband

Rippenrohr Ø80

2 Drillschrauben
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Aussparung

~140

genagelt

1.) CONCRETCOOL-Kühlrohrschlange mit Anschlusskasten für Schlitzdurchlass in Betondecke

Schalung Schalung

Filigrandeckenplatte

Betondecke

M 1:5

aus

Styropor

Anschlußbogenfixierung

Anschlußbogen 90°

Drahtstift und Unterlagscheibe 

Dichtstopfen

Staubschutzstopfen

Der  Staubschutzstopfen ist vor lufttechnischem

Anschluss durch Gewerk RLT zu entfernen!

MoosgummiSchalung
Der Staubschutz aus Styropor

ist vor der Montage des

Ausblasprofils zu entfernen!

2.) Anschlusskasten einbetoniert

M 1:2
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Ausblasprofil

mit Rahmen

Befestigung mit

Schraube M5

3.) Fertig montiert

M 1:2

- Technische Änderungen vorbehalten -

Detail XVI - Montageübersicht INDUL V24 NB in Betondecke
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- Technische Änderungen vorbehalten -

Legende Standard-Formteile Ø 60mm

CONCRETCOOL

32514811092.dwg
CAD-Nr.:

Hinweis: Abweichungen vom Standard sind auftragsbezogen. M 1:12.5

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388

Tel.(0711)8109-0

70469 Stuttgart

Klimatechnik

www.kieferklima.de|info@kieferklima.de

gezeichnet:
Summer / 24.07.20

Wnuk / 27.07.20
geprüft:



295

m
i
n

.

1
2

5

250

2

5

0

295

 
2
9
5

2
9

5

min. 450

3
2

5

300

Rohre

Rippenrohr AlMgSi 0,5 (max. 5m)

Glattrohr AlMgSi 0,5 (max. 6m)

Bögen

Anschlussbogen 90°

Verbindungsbogen 90°

Verbindungsbogen 45°

U-Bogen

180° Bogen

Z-Bogen (auf Anfrage)

Ø
8

0

- Technische Änderungen vorbehalten -

Legende Standard-Formteile Ø 80mm
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Kühlrohr in Kombination mit Deckendrall-Luftdurchlass GLS 230

A A

Schnitt A-A, M 1:100

SUP

Z

Anschluss im Deckenkoffer

SUP

M 1:100

SUP

GLS 230

Detail Z, M 1:20

Ausführung GLS 230 siehe Detail IV (Zchng.Nr. 32514811004)

- Technische Änderungen vorbehalten -

Verlegebeispiel A1: GLS 230
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Schnitt A-A, M 1:100

Kühlrohr in Kombination mit Deckendrall-Luftdurchlass GLS 230

Anschluss im Deckenkoffer 

M 1:100

Abluft über Luftübertrömelement INDUSILENT

INDUSILENT SR

SUP

GLS 230

Detail Z, M 1:20

Ausführung GLS 230 siehe

Detail IV (Zchng.Nr. 32514811004)

- Technische Änderungen vorbehalten -

Verlegebeispiel A2: GLS 230 mit INDUSILENT SR für die Abluft
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Kühlrohr in Kombination mit Deckendrall-Luftdurchlass GLS 360 ZA

(Zu- und Abluftdurchlass)

M 1:100

Anschluss im Deckenkoffer

Schnitt A-A, M 1:100

SUP

ETA

GLS 360 ZA

Detail Z, M 1:20

Ausführung GLS 360 ZA siehe

Detail VI (Zchng.Nr. 32514811006)

- Technische Änderungen vorbehalten -

Verlegebeispiel B: GLS 360 ZA
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Kühlrohr in Kombination mit Wand-Luftdurchlass INDULSNAP

Anschluss im Deckenkoffer

M 1:100

Zu- und Abluftausführung

Schnitt A-A, M 1:100

SUP

ETA

INDULSNAP

Detail Z, M 1:20

Anschlussbogen siehe Detail I (Zchng.Nr. 32514811001)

- Technische Änderungen vorbehalten -

Verlegebeispiel C1: INDULSNAP für die Zu- und Abluft
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Einbausituation Konferenzraum:

Kühlrohr in Kombination mit Wand-Luftdurchlass INDULSNAP  
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Schnitt A-A, M 1:100

SUP

INDULSNAP

Detail Z, M 1:20

Anschlussbogen siehe Detail I (Zchng.Nr. 32514811001)

- Technische Änderungen vorbehalten -

Verlegebeispiel C2: Konferenzschaltung mit INDULSNAP
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